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Namestitev regulatorja sobne temperature

Podroéje uporabe

Regulator sobne temperature se uporablja za
regulacijo temperature v zaprtih prostorih:
stanovanijih, $olah, dvoranah, delavnicah itd.

Mesto namestitve

* Regulator sobne temperature namestite na notranjo
steno, po moznosti nasproti vira ogrevanja.

» Upostevaijte priporoeno montazno visino:
pribl. 1,5 m nad tlemi.

» Dopustna relativna vlaznost zraka 95% ne sme biti
presezena.
Preprecite nastanek kondenzata.

* Izogibajte se zunanjim stenam in prepihu skozi
okna in vrata.



» Zagotovite, da regulator sobne temperature
neovirano doseZe normalno konvekcijo zraka

v prostoru. Regulatorja zato ne namestite na
notranje stene polic ali za zavese in podobna
zakrita mesta.

Zunanja toplota zmanjsuje to€nost regulatorja. Zato
se izogibajte neposrednemu sonénemu obsevanju
ter blizini naprav, ki sevajo toploto (TV sprejemniki,
ogrevalne naprave, Zarnice, kamini, grelne cevi
itd.).

Tudi zatemnilnik proizvaja toploto!

V primeru, ko je regulator sobne temperature
names$&en v kombinaciji z zatemnilnikom,
zagotovite ¢im vecjo oddaljenost med obema
enotama. V primeru navpi¢ne kombinacije naj bo
regulator sobne temperature namescen pod
zatemnilnikom.



Mesto namestitve
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Namestitev

A Pozor

Elektri¢ne naprave lahko vgradijo in montirajo samo
strokovno usposobljeni elektricarji.

V primeru neupos$tevanja navodil za montazo in
namestitev lahko pride do nevarnosti pozara in
drugih nevarnosti.

Regulator sobne temperature se namesti
v podometno dozo 58 po DIN 49 073.
Postopek za namestitev regulatorja sobne
temperature:
1. Odstranite pokrov ohisja:

Snemite gumb za nastavljanje.

Odovijte vijak na pokrovu.

Snemite pokrov.



2. Elektri¢na prikljucitev v skladu z vezalnim naértom
(glejte stran 9).

3. Z vijaki pritrdite enoto v podometno dozo.

Pozor: nosilni obro¢ vedno montirajte na tapeto.
Pri prenovitvenih delih pazite, da ne polozite tapet
&ez nosilni obro¢.

4. Namestite pokrov ohisja z okvirjem. Pokrov ohisja
se mora zaskociti v levi zgornji del spodnjega dela
ohi$ja; zatem privijte vijak.

Namestite gumb za nastavljanje.



Elektriéna prikljucitev

V skladu z vezalnim nacrtom prikljudite vse kable
(glejte stran 9). V nasprotnem primeru pride do
velikih temperaturnih nihanj, ker regulator sobne
temperature ne more pravilno delovati.

Potrebna je prikljucitev zaS¢itnega vodnika, ker ima
enota zasc¢itno izolacijo.

A Pozor

Napacna prikljucitev lahko povzro&i poSkodbo
krmilne naprave! Ne odgovarjamo za poskodbe, ki
nastanejo zaradi nepravilne prikljucitve in/ali
nestrokovne uporabe!



Vezalni nacrt




Kratek opis vezalnega nacrta

L,N = Napajalna napetost

@) = Prikljugek za &asovni signal za
znizanje temperature

& = Prikljucek za grelni element

RF = Upor za termi¢no povratno zvezo

TA = Upor za no€no znizanje
sobne temperature

@ = LED (LED sveti: vkljugen regulator)

10



Nastavitev temperaturnih mej

V gumbu za nastavljanje

sta 2 obro¢a za nastavitev. 30 “C
Obro¢a omogocata
poljubno nastavitev
temperaturnih mej.
Regulator temperature je
tovarniSko nastavljen na
najvisje nastavitveno
obmoc¢je od 5 °C do 30 °C.

Postopek nastavitve
Postopek nastavitve temperaturnih mej (v tem
primeru: min. 8 °C, maks. 23 °C):

1. Gumb za nastavljanje nastavite na sredino
Zelenega nastavitvenega obmocja.
Primer: sredina med 8 °C in 23 °C je 15 °C.

2. Snemite gumb za nastavljanje.

1"



3. Postopek nastavitve
rdeCega obroca za
nastavitev na zgornjo
temperaturno mejo
(v tem primeru 23 °C): —
V eno izmed odprtin 23 °C
rde¢ega obroca vstavite
konic¢ast predmet (npr.
kemiéni svinénik).
Rdec¢ obro¢ zavrtite
v nasprotni smeri urinega kazalca na 23 °C.
Veljajo zunanja Stevila na skali.
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4. Postopek nastavitve
modrega obro€a za
nastavitev na spodnjo
temperaturno mejo
(v tem primeru 8 °C):

V odprtino modrega
obro¢a vstavite koniast
predmet (npr. kemiéni
svinénik). Moder obro¢
zavrtite v smeri urinega
kazalca na 8 °C.

Veljajo notranja Stevila na skali.

5. Namestite gumb za nastavljanje: Pri tem mora
kazalec kazati priblizno na sredino novega
nastavitvenega obmocja (glejte toc¢ko 1).
Primer: priblizno 15 °C.
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Prilagoditev temperature

Pri zagonu regulatorja sobne temperature
upostevajte, da termoclen za prilagoditev sobne
temperature potrebuje dolo¢en ¢as. Takoj po montazi
ali po izklopu no¢nega znizanja zato preklopna tocka
odstopa od sobne temperature. To¢nost preklopne
tocke je zagotovljena Sele po 1-2 urah delovanja. Za
hitro zaCetno segrevanje in skrajSanje zacetnega
izenacevanja zato priporo€amo, da nastavljeno
temperaturo nastavite visje od Zelene vrednosti. Po
dosegu temperature lahko nastavljeno temperaturo
ponovno nastavite na Zeleno vrednost.

Noéno znizanje

Priporo¢amo, da no¢no znizanje za priblizno 4 K
izvedete samodejno s ¢asovno krmiljenim signalom.
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Skala za nastavitev temperature

Skala za nastavitev temperature je na pokrovu
regulatorja sobne temperature in je namenjena za
opti¢no orientacijo pri nastavljanju temperature
(od min. 5 °C do maks. 30 °C).

¥« =pribl. 5°C

2 =pribl. 10 °C
3 =pribl. 15°C
@ =pribl. 20 °C
5 =pribl. 25 °C
6 = pribl. 30 °C

Simboli
[ Vklop
| I1zklop
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Tehni¢ni podatki

Temperatura delovanja:

Nazivna napetost:
Nazivni tok:
Preklopna mo¢:

Razlika preklopne
temperature:

Noc¢na znizanja:
Prerez vodnika:

16

5°C do 30 °C
24V AC

10 (4) A
pribl. 240 W

pribl. 0,5 K
pribl. 4 K

1do 2,5 mm?2 polni
vodnik



Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko dolo¢enih
predpisov prek trgovine s tehni¢nimi izdelki.
Okvarjene naprave izrocite ali posljite brez postnine s
priloZzenim opisom napake do naSega pooblas¢enega
prodajalca (v trgovino s tehni¢nimi izdelki/
instalacijsko podjetje/trgovino z elektri¢nimi izdelki).
Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220

42461 Radevormwald
Deutschland

Tel +49 (0) 21 95/602 - 0
Fax +49 (0) 21 95/602 - 191
www.gira.de
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